ATTESTATO PROVA D'EVACUAZIONE
D.M. 10/03/98 Allegato 7.4

orcotecnicao

Palazzo Data Condizioni meteo

Coordinatori sul posto

Al

Perseo 24/10/2017

Ininfluenti

Geom. E. Fumagalli - Arcotecnica S.r.l — Gruppo IPI
Geom. P. Unniemi - Arcotecnica S.r.l — Gruppo IPI

Vigilanza comprensoriale

Modalita d’esecuzione

e Attivazione sirene d'evacuazione (ore 15.15);
Evacuazione dai locali;
Raggruppamento ai punti di ritrovo esterni;
Registrazione partecipanti;
Rientro negli uffici.

Partecipanti

Dati dichiarati

Azienda

Scala

Piano

Persone evacuate

Tempo (minuti)

FDA e FD Holding 1-2-3

T-1-2-3

148

7

Publiem

Terra

2

3

Riepilogo

AZIENDE EVACUATE

TOTALE EVACUATI

TEMPO MASSIMO

TEMPO MINIMO

TEMPQO MEDIO

NN O|ro

Note e/o segnalazioni
Causa malfunzionamento, le sirene non si sono attivate e le aziende hanno evacuato
udendo l'allarme degli altri palazzi; & stata immediatamente effettuata la verifica e tutto
é risultato perfettamente funzionante. Probabilmente la centrale allarmi non ha

rispettato la sequenza impostata ed e rimasta in stand-by per I'edificio.

L'impianto & stato controllato una seconda volta e si assicura il regolare funzionamento.
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